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CONECTOR - HASTE - CX. DE INSPEÇÃO
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DE COBRE ou HASTE DE COBRE

CONECTOR TIPO
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PÁRA-RAIO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR

ESTRUTURA

Pára-raio

Fio de Aço/Cobre 16 mm²

Transformador

Para malha de Aterramento

Conector Cunha de Cobre

Protetor, isolante para bucha e pára-raio

Conector derivação

tipo Cunha

DETALHE

Conector Cunha de Cobre

Conector de ateramento

do transformador

Fio de Aço/Cobre 16 mm²

Para a malha de aterramento

Fio de Aço/Cobre 16 mm²

Protetor, isolante para bucha e pára-raio
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FURO DE Ø25 mm

OBS.: COTAS EM CENTIMETROS

TAMPA TUBO DE
ATERRAMENTO

COPO TUBO DO
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